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基安安発第0608001号

平成 19年 6月 8日

二 二 二 二 二 = 二 二 コ

代表取軒役社長 - ~ ___/ 蘇

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

貴社が保守管理等を行ったエレベーターにおいてワイヤロープのストランド切れが発生

したところですが､その原因として定期点検におけるワイヤロープの点検が不十分であっ

た可能性があることが指摘されているところです｡

つきましては､貴社が保守管理等を行うエレベーターのうち､労働安全衛生法の適用があ

るものに対して､ワイヤロープに係る緊急点検を実施し､その結果を平成19年8月7日

(火)までに当職あてに報告いただきますよう要請します｡



∴ ･

基安安発第0608002号

平成 19年6月8日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

(契 印 省 略)

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年 3月25日 (日)に東京都内のビルのエレベーターにおいて､主策を構成す

るス トランドのうち1本が破断していたことが明らかになったところである｡

当該エレベーターの保守点検は (以下｢■ 』 ■ -JII-という｡)が行っていたことから､二 ~~~~~一 に対し､別iir=よ

り緊急点検の実施について事情したところであるのICT知の上､ ~-

が保守管理を行うエレベーター設置者から問い合わせがあった場合等には適切に対応され

たい｡



･-~二 一

基安安発第 0608003号

平成 19年 6月8日

社団法人ボイラ ･クレーン安全協会

会 長 唐 沢 正 義 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成19年3月25日 (日)に東京都内のビルのエレベーターにおいて､主策を構成す

るス トランドのうち1本が破断していたことが明らかになったところです｡

型 .ベ-ト の脚 点検は _二 (以下 .__- 千

! ltL､う｡)が行っていたことから､∵ _~ - _に#-L-､Bl蕪ムと

おり緊急点検の実施について要請いたしました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



＼∴

基重安発第 0608003号

平成 19年 6月 8日

社団法人日本クレーン協会

会 長 北 山 宏 幸 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成19年3月25日 (日)に東京都内のビルのエレベーターにおいて､主策を構成す

るス トランドのうち1本が破断していたことが明らかになったところです｡

当該エレベ-ターの保守点検は (以下 ｢∴__ ~~:J-という｡)が行っていたことから､∴ ___ ~⊥~ 二に対し､別藩のと
おり緊急点検の実施について要請いたしました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



､＼軍営

基安安発第0608003号

平成 19年 6月8日

シマブンエンジニアリング株式会社

代表取締役 小 谷 正 明 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成19年3月25日 (日)に東京都内のビルのエレベーターにおいて､圭策を構成す

るス トランドのうち1本が破断していたことが明らかになったところです.

当故エレベーターの保守点検は - ~~_ (以下 仁 ~~~ 二-｣という｡)が行っていたことから､ー ~ _ ー _二 に対し､脂 のと

おり緊急点検の実施について要請いたしました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



∴

基安安発第0608003号

平成 19年 6月 8日

セイフティエンジニアリング株式会社

代表取締役 田 口 興 一 郎 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成19年 3月25日 (日)に東京都内のビルのエレベーターにおいて､主策を構成す

るス トランドのうち1本が破断していたことが明らかになったところです｡

当該エレベーターの保守点検は (以下 仁~~~■二

おり緊急点検の実施について要請いたしました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



苛 警

基安安発第 0608004号

平成 19年 6月 8日

取去役社嘉 一 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

貴社が保守管理等を行ったエレベーターにおいてワイヤロ-プのス トランド切れが発生

したところですが､その原因として定期点検におけるワイヤロープの点検が不十分であっ

た可能性があることが指摘されているところです.

つきましては､貴社が保守管理等を行うエレベーターのうち､労働安全衛生法の適用があ

るものに対して､ワイヤロープに係る緊急点検を実施 し､その結果を平成 19年 7月31

日 (火)までに当職あてに報告いただきますよう要請 します｡



･謬 二三､岩ノ

基安安発第 0608005号

平成 19年 6月8日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労倣基準局安全衛生部安全課長

(契 印 省 略)

工レベ一一タ一に係る緊急点検について

平成 19年 3月25日 (日)に北海道内のビルのエレベーターにおいて､全5本のメイ

ンロープのうち1本の口-プにス トラン ド切れが発生していることが明らかになったとこ

ろである.

当妹エレベーターの保守点検は~~~~ _ .I(以下 ｢ニー _二~｣
という｡)が行っていたことから､- 二- ~Tに対し､別表により緊急点検の棄掛 こ

っいて要所したところであるので了知の上､ - ..二が保守管理を行うエレベー

ター設置者から問い合わせがあった場合等には適切に対応されたい｡



＼邑 警

基安安発第0608006号

平成 19年 6月8日

社団法人ボイラ .クレーン安全協会

会 長 唐 沢 正 義 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る繋急点検について

平成 19年3月25日 (日)に北海道内のビルのエレベーターにおいて､全5本のメイ

ンロープのうち1本のロープにス トランド切れが発生 していることが明らかになったとこ

ろです｡

当該エレベータ-の保守点検は (以下 ｢-T~ ~~~- J
という.)が行っていたことから､∵ 一に対し､別海のとおり果急点検の実施

について要請いたしました｡

つきましては､貴横間においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



音子.I:琴l!'
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基安安発第0608006号

平成 19年 6月8日

社団法人日本クレーン協会

会 長 北 山 宏 幸 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年 3月25日 (日)に北海道内のビルのエレベーターにおいて､全5本のメイ

ンロープのうち1本のロープにス トランド切れが発生していることが明らかになったとこ

ろです｡

当故エレベーターの保守点掛 ま .~~ ~~ ~~ ~二 (以下 仁~~_ _∫

という.)が行っていたことから､｣ ~ _二 に対し､別添のとおL)果魚点検の実施

について要請いたしました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



∴

基安安発第 0608006号

平成 19年 6月 8日

シマブンエンジニアリング株式会社

代表取締役 小 谷 正 明 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成19年 3月25日 (日)に北海道内のビルのエレベーターにおいて､全5本のメイ

ンロープのうち1本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになったとこ

ろです｡

当鼓工レぺ-タtの保守点検li ~ ___(以下 ｢J ~ :■

という.)が行っていたことから∴ ~ ~ 二 に対し､親藩のとおり文恵点検の実施

について要請いたしましたo

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



､牽_翠

基安安発第 0608006号

平成 19年 6月 8日

セイブティエンジニアリング株式会社

代表取締役 田 口 興 一 郎 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年 3月25日 (日)に北海道内のビルの工L'ベ-ターにおいて､全5本のメイ

ンロープのうち1本のロープにス トランド切れが発生していることが明らかになったとこ

ろです｡

当鼓エレベーターの保守点検は__ ~ ~ 一二 (以下 ｢ ~ ~~~~二 ｣

という｡)が行っていたことから∴ 二] ⊥ _r rこ対し､別菜のとおり無象点検の実施

について要請いたしました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡


